
 

Casa de la Cultura Jurídica 
(Oaxaca, Oaxaca) 

 
Versión pública de documentación vinculada a 

contrataciones de bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas de la persona física contratista, 

considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-

CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-II.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del finiquito del contrato 

70220314, relativo al servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, por el periodo 

del 01 al 30 de octubre de 2022, para la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca, 

adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

 

Mónica Rossana Zárate Apak 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALíA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

DICTAMEN DE FINIQUITO
Contrato7O22O314

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJoS coNSISTENTES EN MANTENIMIENTo eIÉcrnIco oe
LA CASA DE CULTURA ¡URíOICN DE OAXACA, OAXACA., CON CONTRATO SIMPLIFICADO.
cuslrlceclón míN¡wtR. poR Ro¡uorcRcrór.¡ ornecrl. ¡¡úmeRo zozzffiN
ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS LETICIA LITA MENDOZA.

CIUDAD OE UÉXICO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HoRAS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2022, sE
PNOCCOIÓ A LA ELABONNCIÓN DEL DICTAMEN DE FINIQUITo ELABoRADo PoR LA cASA DE LA
CULTURA JURIDICA MINISTRA MARIA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO EL CUAL FUE REVISADO
POR EL ING. JULIO CESAR NENruANOTZ VALENCIR, TÉCruICO OPERATIVO, SUPERVISOR ADSCRITO
A LA DtREcclóru cerueRAL DE INFRAESTRUcTURA ríslcR;eutEN Rrvlsó lRS ctFRAS FTNALES DEL
FINIQUITO RELATIVO AL MANTENIMIENTo eTÉcTRIco DE LA cASA DE LA cULTURA ¡uníoIcR e¡I
OAXACA. OAXACA.

ANTECEDENTES

CASA DE LA CULTURA JUR EN OAXACA, OAXACA CON UN MONTO A EJERCER EN UN SOLO
EVENTO DE $75.011.,40 IVA INCLUIDo, HReIÉNooSE PAcTADo EL PAGo DE MANERR ÚruIcR Y EN UN
SoLo EVENTo AL TERMINo Y AcEPTecIÓN DEL 1Oo % DE LoS TRABAJoS.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS
TRABAJOS.

PARA ELLO sE ESTABLEcIó uN pLlzo DE EJEcuclóN oe 30 ORETNTA) DíAS NATURALES,
CALENDARIO CON DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO. PLAZO QUE SE CUM EL 20
DE OCTUBREDE2022.

HEC H O S

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
IT¡RCIÓ¡¡ EN ATENCIÓI.¡ Rl DESARRoLLo DE LA EMERGENcIA SANITARIA GENERADA PoR LA
PANDEMIA DEL VIRUS sARS-cov2 (covtD-19), LA olRgcctóN GENERAL DE INFRAESTRUcTURA
ríslcn sE ENcUENTRA RrexoteNoo LA ENTREcA necepclóN DE Los MANTENIMIENTos DE
MANERA REMOTA CON APOYO DEL PERSoNAL DE LAs cAsAS DE LA CULTURA ¡uníoIcn.

CON BASE EN EL

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ,SE
A LA REVISION DE LOS TRABAJOS. EL PRocESo DE LA vRIonncIÓN sr IIevÓ A cABo PoR PARTE
DE LA SUPERVISIÓN IruTERruA DE LA DIREccIÓru ceNeRAL DE INFRAESTRUcTURA píslcR oT
MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADo DE VERIFIcAcIÓII", oue RuxII-IÓ A INTEGRAR EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN sT INCLUYERoN LoS ALCANCES DEL
CNTÁIOCO DE CONCEPTOS, ESPEcIFIcAcIoNEs PARTICULARES, NoTAS EN GENERAL Y
SCÑRMUIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE AcLARAcIoNES Y/o REUNIoNES DE TRABA¡o. nsí
COMO RTVISIÓru Y VISTO BUENO DE LOS GENERADoRES, LA esrIn,IRcIÓN ÚruIcR. cnnnruie or
esrtuncróN, RESUMEN DE pARTIDAS y vERtFtcActóu

el oín 30 DE sEplEMBRE DE2o2z se nnn¡ó
ARA-EL MANTENIMIENTO
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DE LA DocUMENTAcIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENcIA FoToGnÁTIcn SE CONSTATAN LOS
ALcANcES DEScRITOS A coNTINURcIÓN:

rE.o01 MANTENTMTENTo pREVENTTvo DE TABLERoS E TNTERRUpToRES elÉcrntcos rANTo
cENERALES coMo DE DtsrRtBUctóN, INCLUyE: LtMptEzA coN DtELEcrRtco, Revtslóru, AJUSTES
DE coNEXtoNEs DE FUSTBLES y pASTILLAS TERMo uncruElcAs, ApRIETE DE ToRNILLERIA,
oRDENAMTENTO DE CABLEADO (PETNADO) y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN
SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE FUSIBLES Y PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA
DE CHASIS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
coMPLETA e¡ecucróN.

IE.OO2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTROS DE CARGA EN EL SITE Y SUETSTNCIÓN
elÉcrnlcR, INCLUyE: LtMptEzA coN DtELEcrRtco, nevlstót¡, AJUSTES DE pASTILLAS TERMo
uncruÉlcAS, AeRIETE DE ToRNtLLERIA, oRDENAMTENTo DE CABLEADo (pErNADo), ASt MtsMo DE
PASTILLAS, EN MAL ESTADO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETE E¡ECUCIÓN.

IE.OO3PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
ASt coMo ETteUETADo coN EL NoMBRE DE LA Anens EXTSTENTES, vERtFtcANDo y
REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS; CON INTERVENCION
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA C¡ECUCIÓN.

IE.OO4 PRUEBAS DE VOLTAJE. LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES TUBO SLIMLINE DE LED DE 36
WATTS 2.40 M, MOD. DGAXX-576XT MARCA TECNOLOGIA LED; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

tE.oo4.i suMtNtsrRo E tNSTALnclóN DE DIFUSoR (AcRrLrco coN AcABADo rpo pANAL DE ABEJA)
EN FORMA CUADRADA: CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CoRRECTA Y COMPLETR e¡eCUCtÓ¡.t.

IE.OOs PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA MARCA
TECNOLITE, MOD. PARGI IV PAN-LEDI72WI4OIS ALUMINIO SATINADO PC BLANCO FRIO SUSPENDIDO
LED 72 W 100-240V; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.OO6 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL TEMPLADO,
GABINETES Y LÁMPARA DE SOBREPONER EN MURO TIPO LED DE 4 WATTS: CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.OO7 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LAMPARA MARCA
TECNOLITE NELSON 1O41OOO4 LFCLED 22O2IS ALUMINIO SATINADO PC BLANCO SUSPENDIDO GS
LED 40 W 100-127 V; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
coRREcTA Y coMPLETA EJEcUcIÓN.

IE,OO8 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE EMERGENCIA
ISB SOLA BASIC MODELO LEP 06 117 MAX: CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y
NEcESARto pARA su coRREcrA y coMpLETA E

W
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IE.OOg PRUEBAS DE VOLAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE EMERGENCIA
SOLA BASIC MAXILAMP 5 HRS. 600 LUMENES LEP-12-901; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.OIO PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE
SOBREPONER EN TECHO MINESSOTA LTLLED-SO'I43WI4O PC OPALINO, BLANCO FRIO 43 WATTS
11O-240V; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O11 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, VARILLA DE
EXTENSIÓN Y LÁMPARA DE SOBREPONER EN cANoPE DIRIGIBLE DE LEDS DE 4 WATTS: CoN
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

IE.O12 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES GABINETE MARCA TECNOLITE
PARGI IV PAN-LEDI72WI4OIS ALUMINIO SATINADO PC BLANCO FRIO SUSPENDIDO LED 72 W 1OO-240
V; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

IE.O13 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, GABINETE
Y LÁMPARA TIPO COLONIAL PARA USO EXTERIoR DE 150 WATTS; CoN INTERVENcIoN DE ToDo Lo
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O14 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES A GABINETE SUJETO A
TECHO CON DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 2.40 M (UB|CADO EN SUB ESTACTóN ELÉCTR|CA);
CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

IE.O15 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES A FOCO DE ESPIRAL
FLoURESCENTE; UBlcADos EN TEcHo (BAño DtREcctóN) y EN MURo (zoNA DE LAVADERo);CoN
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

IE.OI6 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES A LAMPARA
SUSPENDIDA CON FOCO ESPIRAL FLOURESCENTE EN MURO (UB|CADO EN BODEGA MATERTAL DE
LIMPIEZA); CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O17 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES A LAMPARA DE
EMPOTAR CON FOCO ESPIRAL FLOURESCENTE EN MURO (UB|CADO EN PAS|LLO DE ACCESO A
BAÑOS) CON INTERVENCION DE TODo Lo SUFIcIENTE Y NEoESARIo PARA SU CoRREcTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O18 REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE ToRNILLERIA Y LIMPIEZA DE coNTAcTo
DUPLEX; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIo PARA SU coRREcTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O19 REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE ToRNILLERIA Y LIMPIEzA DE coNTAcTo
SENCILLO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICI A y
COMPLETA EJECUCIÓN.
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IE.O2O REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO
TRIPLE; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O2| REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR
SENCILLO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O22 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR
DOBLE; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O23 REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO Y
APAGADOR; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 1HP.
DE 1271220 VOLTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
IE.O25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 112HP.
DE 1271220 VOLTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O26 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZAYAJUSTE DE CONEXIONES DE SUPRESOR DE PICOS MARCA
SURGELOGIC, SURGE PROTECTIVE DEVICE, MODELO TVS2EMA12A, 120 KA, 208 VI12O V, 3,
FRECUENCIA 47.63H2 SCCR 200KA: CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O27 MANTENIMIENTO A BOTÓN DE EMERGENCIA QUE ACTIVAN ALARMAS AUDIVISUALES; CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

IE.O28 MANTENIMIENTO A SENSOR DE PRESENCIA STEREN, MOD. PIR-110. VOLTAJE 11OV/120V,60
Hz, SALIDA 25 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O29 SUMINISTRO Y REEMPLMO DE TUBO CONDUIT METALICO PARED GRUESA GALVANIZADA DE
13 MM DE DÁMETRO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR ELEMENToS DE FIJACIÓN, CANAL UNISTRUT,
VARILLAS ROSCADAS, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, RANURADO EN PISO, MUROS Y PASOS EN
LOSA, EL CUAL DEBERÁ DE SER CON DISCO, ABRMADERAS TIPO UÑA U OMEGA, COPLE, CONTRA
Y MONITOR, CODO, CAJA CUADRADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA Ó TIPO CONDULET CON TAPA Y
EMPAQUE, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, EN CASO
DE RANURARÁREAS DE PISO, MUROS Y PASOS EN LoSA, EXISTENTES ESToS DEBERÁN DE SER
REESTABLECIDOS IGUAL AL ACABADO QUE EXISTíA, LIMPIEZA; CON TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O3O SUMINISTRO Y REEMPLMO DE CONDULET.TB' DE 13MM DE DíAMETRo: CoN ToDo Lo
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O31 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE CONDULET 'C" DE 13MM DE DíAMETRO:
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMP

W
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IE.O32 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE CONDULET "T' DE I3MM DE DíAMETRO: CON TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

1E.033 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE CAJA GALVANIZADA DE 1"; CON TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

1E.034 SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONDULETS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA
SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O35 REHABILITACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 2'': CON TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O36 COLOCACIÓN OE SOPORTERIA FABRICADA CON UNICANAL Y ESPARRAGOS: CON TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

1E.037 SELLADO DE CAJAS GALVANIZADAS DE 1"; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

IE.O38 MANTENIMIENTO A CONDULETS DE DIFERENTES TAMAÑOS; SUSTITUCIÓN O SUMINISTRO DE
EMPAQUES, AJUSTES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA.

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓru IruTTNNA, DE LOS GENERADORES
REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE
FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESI ,E IMPORTES DE FINIQUITO

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $64,665.00

RELACION DE ESTI¡ ,tActoNEs
B NúMERo oe esfln¡lclót¡ IMPORTE ESTIMADO SIN IVA

esluncló¡t ut,¡o $ 000.00

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00

ESTIMACIÓN N $ 000.00

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00

D ESTTMActóN DE FtNteutro $64.665.00

E SUBTOTAL (C+D) $64,665.00

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E} 3 000.00

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $10,346.40
H nEtrruc¡órr¡ or lve $ 000.00

I RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00

K NETO A PAGAR 5,011.40

Pági
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EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA III2O19

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA
EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURíDICA DE OAXACA, OAXACA, GARANTíA OUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO
DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO. EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PRESENTÓ CARTA GARANTíA AL 31 DE AGOSTO DE2O2g.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASí COMO DEL ARTíCULO 179 Y 1BO DEL ACUERDO GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE
MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS. ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS
IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA. POR
LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SE DA
POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS DOCE TREINTA HORAS. DE ESTE
MISMO DíA. MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN OAXACA, DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FtstcA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA
TÉCNICO OPERATIVO

SUPERVISOR ASIGNADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PERSONA FíSICA

OAXACA,

DIRECTORA DE LA

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Página 6 de 6


		2023-01-30T07:50:52-0600
	MONICA ROSSANA ZARATE APAK




